
有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の水質検査結果

検査年度 採水日 単位 原水 浄水 井⼾水 東部系浄水 厚狭川表流水 ⻄部系浄水

令和２年度 2020/9/1 mg/L  0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満

令和３年度 2021/9/7 mg/L  0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満

令和４年度 2022/10/24 mg/L  0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満

令和５年度 2023/10/30 mg/L  0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満

PFOS及びPFOA
の合算で

0.00005以下※

採水場所

※暫定目標値0.00005mg/L＝0.05μg/L＝50ng/L
この期間の検査結果は、すべて暫定目標値の1/10未満です。

高天浄水場 鴨庄浄水場
暫定目標値


